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1  ÚVOD 
Odleh?ovací komory jsou stČžejními objekty na stokových sítích, neboĢ ovlivĖují 
jak stokovou síĢ, tak i recipient. PĜi návrhu odleh?ovací komory proto musí být 
zohlednČna hydraulická, hydrologická i hygienická hlediska, pĜL?emž tato jednotlivá 
hlediska se vzájemnČ ovlivĖují a úzce spolu souvisejí (HLAVÍNEK et. al.‚ 2001). 
To ?iní jejich návrh ale i posouzení velmi složitým. Pro výpo?ty odleh?ovacích 
komor byla rĤznými autory v minulosti navržena Ĝada výpo?etních postupĤ a metod, 
které mČly projektantĤm usnadnit návrh odleh?ovacích komor (napĜ. de Marchi, 
Kunštátský) (PRAX ‚ 2003). Tyto postupy zohledĖovaly pouze hydraulickou 
stránku návrhu a posouzení odleh?ovacích komor. V posledních desetiletích se 
s rozvojem výpo?etní techniky za?alo využívat jednodimenzionálních 
nestacionárních modelĤ pro modelování hydraulických a chemicko-fyzikálních 
procesĤ ve stokových sítích. Dostupné softwarové prostĜedky používané pro 
modelování stokových sítí (Mike URBAN, Infoworks ICM, SWMM, atd.) umožĖují 
zjistit nejen hydraulické chování odleh?ovací komory na stokové síti, ale i jaký bude 
její dopad na recipient z hlediska vnosu zne?ištČní. Jednodimenzionální 
nestacionární modely využívají pro výpo?et pĜepadu v odleh?ovací komoĜe rovnici 
SĜepadu ?i rovnice založené na celkové energii proudČní. PĜepadové množství je pak 
po?ítáno za pĜedpokladu využití celé délky pĜelivné hrany. Tento pĜedpoklad však 
ve skute?nosti u spousty odleh?ovacích komor není splnČn. V dĤsledku toho nemusí 
hydraulické chování odleh?ovacích komor (3D turbulentní proudČní o volné hladinČ 
s promČnnou hladinou po pĜelivné hranČ) odpovídat obvyklým rovnicím pĜepadu, 
které se bČžnČ používají pro výpo?et pĜepadového množství. Pro podchycení 
?asoprostorových zmČn proudČní v odleh?ovacích komorách je již nezbytné plné 
zvládnutí tĜídimenzionálního nestacionárního matematického modelování. 
2  CÍL DISERTA?NÍ PRÁCE 
3Ĝedkládaná práce je zamČĜena na využití tĜídimenzionálního matematického 
modelování pro simulaci proudČní v  odleh?ovacích komorách s bo?ním pĜepadem. 
Pro matematické modelování je použit komer?QČ dostupný softwarový prostĜedek 
FLOW-3D od spole?nosti Flow Science Inc. 
Práce je zamČĜena na odleh?ovací komory s jednostranným bo?ním pĜepadem, 
neboĢ se jedná o nejbČžnČji využívaný typ odleh?ovacích komor na stokových sítích 
nejen v ?eské republice.  
3Ĝi pĜepadech vody z odleh?ovací komory dochází ke vnosu zne?ištČní ze stokové 
sítČ do recipientu. Snížení vnosu nerozpuštČných látek z odpadních vod do 
recipientu lze dosáhnou hydraulicky vhodným tvarovým Ĝešením objektu 
odleh?ovací komory. Bo?ní odleh?ovací komora s vysoko položenou pĜelivnou 
hranou je doporu?ovaným konstruk?ním typem,  pĜL?emž je nutno vČnovat 
pozornost samotnému tvarovému Ĝešení odleh?ovací komory.  
Mezi nejlépe využitelné typiza?ní smČrnice v oblasti návrhu odleh?ovacích komor 
patĜí smČrnice (HYDROPROJEKT PRAHA‚ 1977), které vychází z výzkumných 
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prací zpracovaných na VÚVH v BratislavČ. Další zpracovaný postup pro návrh 
odleh?ovacích komor se nabízí v nČmecké normČ ATV-A 111, která je projektanty 
v  ?eské republice také používána.  
3Ĝedkládaná diserta?ní práce využitím matematického modelování ovČĜí režim 
proudČní v odleh?ovacích komorách navržených podle výše uvedených smČrnic.   
Práce doporu?í suboptimální režim nastavení modelu turbulence a výpo?etní 
PĜížky s cílem maximalizování efektivity numerických simulací. Výsledky simulací 
jsou porovnány s údaji získanými dle postupĤ uvedených ve smČrnicích. Na takto 
verifikovaných matematických modelech odleh?ovacích komor je pak provedeno 
modelování ú?innosti separace zne?išĢujících látek.   
V legislativČ ekonomicky vyspČlých státu je zakotven požadavek, aby 
odleh?ovací komory byly vybaveny technickým opatĜením, které minimalizuje vnos 
plovoucích látek do recipientĤ. Lze o?ekávat, že obdobný požadavek bude obsažen 
v pĜíštích letech také v ?eské legislativČ. PĜi úpravČ stávajících odleh?ovacích komor 
budou implementována technická opatĜení vyzna?ující se nízkými investi?ními 
náklady, které nebudou vyžadovat velké stavební úpravy objektĤ odleh?ovacích 
komor. Mezi takto definovaná technická opatĜení patĜí norné stČny, ?esla a síta. 
ObzvláštČ norné stČny se vyzna?ují nejnižšími investi?ními a provozními náklady.  
V diserta?ní práci je doporu?en prakticky využitelný matematický model 
popisující charakter a distribuci zne?išĢujících nerozpuštČných látek obsažených 
v odpadních vodách. S jeho využitím je možno vyhodnotit ú?innost hydroseparace 
v ovČĜovaném typu odleh?ovací komory.  
V diserta?ní práci je pomocí matematických simulací ovČĜen vliv umístČní norné 
stČny v odleh?ovací komoĜe s bo?ním pĜepadem a vysokou pĜelivnou hranou na 
hydrosepara?ní ú?innost z hlediska nerozpuštČných látek. Norná stČna je 
v odleh?ovací komoĜe umístČna v rĤzných polohách, které jsou definovány 
vzdáleností od pĜelivné hrany a vzdáleností, kterou norná stČna zasahuje pod kótu 
SĜelivné hrany. Diserta?ní práce tak provČĜí vliv umístČní norné stČny na 
hydrosepara?ní ú?innost odleh?ovací komory s bo?ním pĜepadem. 
3  METODIKA 
V pĜedkládané práci jsou provedeny simulace proudČní v odleh?ovacích 
komorách navržených pomocí dvou postupĤ používaných projektanty v ?eské 
republice (smČrnice , nČmecká norma ATV-A 111). 
 Pro vybrané návrhové parametry je pomocí uvedených postupĤ navrženo tvarové 
Ĝešení odleh?ovací komory. To je poté zadáno do softwaru FLOW-3D a je 
provedena simulace proudČní pro návrhový prĤtok. Výsledky simulací jsou 
porovnány s údaji získanými z použitých smČrnic a výpo?etních postupĤ (odtok 
z OK pĜi návrhovém pĜítoku, a pĜepadové výšky na za?átku a konci pĜelivné hrany).  
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Obr. 3.1 Místa zjišĢování pĜepadových výšek v OK 
 
V softwaru FLOW-3D je též simulována separa?ní ú?innost a použité postupy pro 
návrh odleh?ovacích komor jsou porovnány i z hlediska ú?innosti separace. 
 
Simulace v programu FLOW-3D jsou provedeny následovnČ: 
? je provedena citlivostní analýza vlivu hustoty výpo?etní mĜížky (velikosti 
výpo?etní buĖky) na výsledky simulací, tzn. simulace je provedena s rĤznými 
výpo?etními mĜížkami (v práci jsou použity 3 výpo?etní mĜížky s délkou hrany 
výpo?etní buĖky L, L/2 a L/4 ozna?ené jako hrubá, stĜední, jemná výpo?etní 
PĜížka); 
? jsou použity 2 rĤzné modely turbulence (k-İ model a RNG k-İ model) pro 
každou použitou výpo?etní mĜížku; 
? a ú?innost separace zne?išĢujících látek v odleh?ovacích komorách je 
simulována pro každou výpo?etní mĜížku a model turbulence. 
 
3.1 MODELOVÁNÍ ZNE?IŠġUJÍCÍCH LÁTEK 
Polutanty jsou obvykle navázány na jemnČjší frakce nerozpuštČných látek  
(<63 ȝm) (BUTLER et. al.‚ 2004). Z tohoto dĤvodu jsou v simulacích použity též 
?ástice o velikosti menší 63 ȝm. Celkem byly v simulacích použity 4 druhy ?ástic 
lišících se velikostí a hustotou (viz. Tab. 3.1). Uvedené frakce ?ástic jsou pĜevzaty 
z metodiky používané Pollertem ml. pro posouzení ú?innosti separace zne?išĢujících 
látek v odleh?ovacích komorách (viz.  napĜ.  (POLLERT et.  al.  ‚  2003),  (POLLERT 
et. al.‚ 2008)). 
 
Ozna?ení ?ástic F1 F2 F3 F4 
PrĤPČr ?ástice [mm] 0,001 0,01 0,1 1,0 
Hustota ?ástice [kg.m-3] 1300 1800 2600 2600 
Tab. 3.1 Simulované ?ástice zne?ištČní 
 
?ástice jsou do modelu „vpouštČny“ ve vzdálenosti 10tinásobku profilu pĜívodního 
potrubí rovnomČrnČ po celém prĤto?ném profilu. Ve výpo?tech je simulován ?asový 
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úsek o délce 100 s. Na za?átku výpo?tu nejsou ve výpo?etní oblasti pĜítomny žádné 
?ástice. ?ástice jsou generovány po dobu 60 s rovnomČrnČ v ?ase a prostoru 
následovnČ: 
? „rychlostí“ 5000 ?ástic za 1 s u odleh?ovacích komor v kapitole 4.1; 
? „rychlostí“ 10000 ?ástic za 1 s u odleh?ovacích komor v kapitole 4.2. 
  
V ?asovém úseku 60 s až 61 s dojde k ukon?ení generování ?ástic a to až do 
konce simulovaného ?asového úseku. 
V prĤEČhu výpo?tu je zaznamenáván po?et ?ástic na vtoku do odleh?ovací 
komory, na odtoku z odleh?ovací komory a v pĜepadlém množství pĜes pĜelivnou 
hranu. Ú?innost separace pro danou frakci ?ástic je po?ítána podle vztahu 
(DUFRESNE et. al. ‚ 2009): 
 ? = ????í??? ????????
???í??? ? ? 100% (1)  
kde mSĜepad je hmotnost ?ástic v pĜepadlém množství z odleh?ovací komory a 
mSĜítok je hmotnost ?ástic pĜeteklých do odleh?ovací komory. 
 
3.2 TVAROVÉ ěEŠENÍ NORNÉ STċNY 
Tvar norné stČny použitý v pĜedkládané práci je na Obr. 3.2. Uvedené tvarové Ĝešení 
bylo pĜevzato z britské pĜíru?ky pro návrh odleh?ovacích komor. V provedených 
simulacích byla norná stČna umístČna v nČkolika vybraných polohách, které byly 
definovány: 
? horizontální vzdálenosti od pĜelivné hrany (ozna?eno HD na Obr. 3.3); 
? a vzdáleností spodní ?ásti norné stČny od úrovnČ pĜelivné hrany (ozna?eno VD 
na Obr. 3.3). 
 
 
Obr. 3.2 PĤdorysné schéma umístČní norné stČny v odleh?ovací komoĜe 
 
V simulacích byly použity tyto hodnoty vzdáleností HD a VD: 
? HD = 0,10×D; 0,15×D; 0,20×D; 
? VD = 0,10×D; 0,15×D; 0,20×D. 
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Obr. 3.3 Schéma umístĢní norné stĢny v odlehēovací komo?e v p?şēném ?ezu 
4  VLASTNÍ VÝSLEDKY 
4.1 POROVNÁNÍ ODLEH?OVACÍ KOMORY NAVRŽENÉ PODLE 
SMċRNICE A NORMY ATV-A 111 
Odleh?ovací komora byla navržena pro návrhový prĤtok QN = 573,0 l/s; hrani?ní 
prĤtok Qhr = 50,0 l/s; dimenze pĜítokového potrubí DN 700. Drsnost stČn byla 2,0 
mm; sklon pĜítokového potrubí 4,5 ‰. 
V simulacích byly použity 3 rĤzné výpo?etní mĜížky:  
? hrubá (velikost výpo?etní buĖky 0,050 m × 0,050 m × 0,050 m),  
? stĜední (velikost výpo?etní buĖky 0,025 × 0,025 × 0,025 m),  
? a jemná (velikost výpo?etní buĖky 0,025 m × 0,0125 m × 0,0125 m). 
 
Parametr Jednotky SmČrnice ATV-A 111 
Délka pĜelivné hrany [m] 5,0 5,9 
Výška pĜelivní hrany na za?átku OK [m] 0,6 0,6 
Výška pĜelivní hrany na konci OK [m] 0,7 0,7 
Profil škrtící tratČ [mm] DN 200 DN 200 
Délka škrtící tratČ [m] 16,0 15,2 
3Ĝepadová výška na za?átku OK [m] 0,085 0,072 
3Ĝepadová výška na konci OK [m] 0,215 0,162 
StĜední pĜepadová výška [m] 0,150 0,132 
3Ĝekro?ení hrani?ního prĤtoku [l/s] 57,0 57,0 
Tab. 4.1 Navržené parametry odlehēovacích komor 
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4.1.1 Výsledky simulací 
Vypo?ítané hodnoty odtoku z odleh?ovací komory se pomČrnČ dobĜe shodovaly 
s hodnotou stanovenou pomocí smČrnice/normy (viz. Tab. 4.2). 
 
Postup 
návrhu OK 
Odtok 
z OK [l/s] 
Model 
turbulence 
Odtok z OK [l/s] 
Hrubá StĜední Jemná 
SmČrnice 57,0 
k-? 52,7 56,1 58,0 
RNG k-? 54,6 57,8 58,6 
ATV-A 111 57,0 
k-? 52,8 55,5 57,9 
RNG k-? 54,4 58,0 59,1 
Tab. 4.2 Vypoēítané hodnoty odtoku z OK 
 
Z provedených simulací vyplynulo následující: 
? Predikovaná hodnota odtoku z odleh?ovací komory je nepĜímo úmČrná 
velikosti výpo?etní buĖky. 
? Predikovaná hodnota odtoku z odleh?ovací komory je vyšší v pĜípadČ použití 
RNG k-İ modelu turbulence. 
 
Vypo?ítané hodnoty pĜepadových výšek na za?átku a konci pĜelivné hrany jsou 
uvedeny v Tab. 4.3 spolu s hodnotami ur?enými pomocí smČrnice/normy.  
Postup  
návrhu OK 
3Ĝepadová 
výška [m] 
Model 
turbulence 
3Ĝepadová výška [m] 
Hrubá StĜední Jemná 
SmČrnice 
hA = 0,085 
k-? 0.007 0.033 0.025 
RNG k-? 0.007 0.035 0.025 
hC = 0,215 
k-? 0.121 0.144 0.150 
RNG k-? 0.139 0.143 0.150 
ATV-A 111 
hA = 0,072 
k-? 0.020 0.036 0.038 
RNG k-? 0.018 0.050 0.038 
hC = 0,162 
k-? 0.121 0.142 0.147 
RNG k-? 0.121 0.141 0,150 
Tab. 4.3 Porovnání p?epadových výšek 
 
Z tabulky je patrné, že vypo?ítané hodnoty pĜepadových výšek se pomČrnČ zna?QČ 
liší od hodnot stanovených postupem podle smČrnice/normy, a to zejména na 
za?átku pĜelivné hrany v bodČ A. 
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Obr. 4.1 PrĤEČh hladiny podél pĜelivné hrany – OK navržená dle smČrnice 
 
Na Obr. 4.1 je pomocí grafu znázornČn prĤEČh hladiny podél pĜelivné hrany 
odleh?ovací komory navržené postupem dle smČrnice. PrĤEČh hladiny je dán 
SĜepadovými výškami v 25 ekvidistantních bodech ležících uprostĜed šíĜky pĜelivné 
hrany, které jsou spojeny úse?kami. PĜepadové výšky byly získány v programu 
FlowSight. Na obrázcích není prĤEČh hladin podél pĜelivné hrany pro hrubou 
výpo?etní mĜížku, protože uvedeným postupem získané hodnoty pĜepadových 
výšek nabývaly v ĜadČ bodĤ nereálných hodnot. Vliv použitého modelu turbulence 
na prĤEČh hladiny po délce pĜelivné hrany je v tomto pĜípadČ v podstatČ 
zanedbatelný. U odleh?ovací komory navržené podle normy ATV-A 111 je prĤEČh 
hladiny podél pĜelivné hrany velmi podobný, navzdory rĤzné délce pĜelivné hrany. 
V Tab. 4.4 a v Tab. 4.5 jsou uvedeny vypo?ítané hodnoty separa?ní ú?innosti 
odleh?ovací komory navržené dle smČrnice a normy ATV-A 111 pĜi ustáleném 
návrhovém prĤtoku. StejnČ jako u odtoku z odleh?ovací komory i se vypo?ítané 
hodnoty separa?ní ú?innosti ve vČtšinČ pĜípadĤ zvyšují s vyšší hustotou výpo?etní 
PĜížky  a  pĜi  použití  RNG k-? modelu turbulence. Separa?ní ú?innost ?ástic frakce 
F4 je ve všech pĜípadech 100%, k pĜepadu ?ástic nedošlo. 
 
Model 
turbulence 
Výpo?etní 
PĜížka 
??innost separace [%] 
F1 F2 F3 F4 
k-İ model 
hrubá 11,17 11,21 24,09 100,00 
stĜední 12,25 12,35 24,74 100,00 
jemná 12,28 12,54 27,03 100,00 
RNG k-? 
model 
hrubá 11,63 11,81 24,78 100,00 
stĜední 13,17 13,13 26,94 100,00 
jemná 12,86 12,84 27,85 100,00 
Tab. 4.4 Separaēní úēinnost – OK navržená podle smĢrnice 
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Model 
turbulence 
Výpo?etní 
PĜížka 
??innost separace [%] 
F1 F2 F3 F4 
k-İ model 
hrubá 12,02 11,94 25,57 100,00 
stĜední 12,31 12,44 26,47 100,00 
jemná 12,70 12,73 27,26 100,00 
RNG k-İ 
model 
hrubá 12,39 12,40 25,33 100,00 
stĜední 12,68 12,71 26,66 100,00 
jemná 12,71 12,84 27,32 100,00 
Tab. 4.5 Separaēní úēinnost – OK navržená podle normy ATV-A 111 
4.2 POROVNÁNÍ ODLEH?OVACÍ KOMORY NAVRŽENÉ PODLE 
NORMY ATV-A 111 A SMċRNICE 
Odleh?ovací komora byla navržena pro návrhový prĤtok QN = 2200,0 l/s; hrani?ní 
prĤtok Qhr = 180,0 l/s; Drsnost stČn byla 0,25 mm; sklon pĜítokového potrubí 2,5 ‰. 
V simulacích byly použity 3 rĤzné výpo?etní mĜížky:  
? hrubá (velikost výpo?etní buĖky 0,100 m × 0,100 m × 0,100 m),  
? stĜední (velikost výpo?etní buĖky 0,050 × 0,050 × 0,050 m),  
? a jemná (velikost výpo?etní buĖky 0,025 m × 0,025 m × 0,025 m). 
 
Parametr Jednotky SmČrnice ATV-A 111 
Profil pĜítokového potrubí [mm] 1000/1500 1400 
Délka pĜelivné hrany [m] 9,00 11,27 
Výška pĜelivní hrany na za?átku OK [m] 1,25 0,90 
Výška pĜelivní hrany na konci OK [m] 1,40 0,96 
Profil škrtící tratČ [mm] DN 300 DN 300 
Délka škrtící tratČ [m] 16,00 9,25 
3Ĝepadová výška na za?átku OK [m] 0,160 0,100 
3Ĝepadová výška na konci OK [m] 0,340 0,260 
StĜední pĜepadová výška [m] 0,250 0,210 
3Ĝekro?ení hrani?ního prĤtoku [l/s] 205 215 
Tab. 4.6 Navržené parametry odleh?ovacích komor 
 
Pro návrhový prĤtok 2200 l/s nelze pomocí smČrnice navrhnout odleh?ovací 
komoru s pĜítokovým potrubím kruhového profilu. Bylo nutné navrhnout pĜítokové 
potrubí vej?itého (VídeĖského) profilu. Na základČ profilu pĜívodního potrubí je pak 
ve smČrnici udána výška pĜelivné hrany. To je dĤvodem, pro? se výšky pĜelivných 
hran odleh?ovacích komor v této kapitole liší. PomČrnČ zna?né rozdíly ve výšce 
SĜelivné hrany a tím i délky škrtící trati jsou dĤvodem, pro? byly získány rozdílné 
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hodnoty pĜekro?ení hrani?ního prĤtoku u použitých postupĤ pro návrh odleh?ovací 
komory pro stejné návrhové parametry. 
4.2.1 Výsledky simulací 
Vypo?ítané hodnoty odtoku z odleh?ovací komory se pomČrnČ dobĜe shodovaly 
s hodnotou stanovenou pomocí smČrnice/normy (viz. Tab. 4.7). 
Z provedených simulací vyplynulo následující: 
? Predikovaná hodnota odtoku z odleh?ovací komory je nepĜímo úmČrná 
velikosti výpo?etní buĖky. 
? Predikovaná hodnota odtoku z odleh?ovací komory je vyšší v pĜípadČ použití 
RNG k-İ modelu turbulence. 
 
Postup 
návrhu OK 
Odtok 
z OK [l/s] 
Model 
turbulence 
Odtok z OK [l/s] 
Hrubá StĜední Jemná 
ATV-A 111 215,0 
k-? 220,0 232,0 236,0 
RNG k-? 227,0 236,0 240,0 
SmČrnice 205,0 
k-? 181,8 197,5 212,8 
RNG k-? 188,3 203,1 212,8 
Tab. 4.7 Vypoēítané hodnoty odtoku z OK 
 
Vypo?ítané hodnoty pĜepadových výšek na za?átku a konci pĜelivné hrany jsou 
uvedeny v Tab. 4.8 spolu s hodnotami ur?enými pomocí smČrnice/normy.  
Postup  
návrhu OK 
3Ĝepadová 
výška [m] 
Model 
turbulence 
3Ĝepadová výška [m] 
Hrubá StĜední Jemná 
ATV-A 111 
hA = 0,100 
k-? 0,119 0,061 0,075 
RNG k-? 0,119 0,101 0,075 
hC = 0,260 
k-? 0,312 0,276 0,279 
RNG k-? 0,311 0,261 0,264 
SmČrnice 
hA = 0,160 
k-? 0,052 - 0,014 
RNG k-? 0,052 0,026 - 
hC = 0,340 
k-? 0,259 0,250 0,250 
RNG k-? 0,265 0,251 0,250 
Tab. 4.8 Porovnání p?epadových výšek 
 
U odleh?ovací komory navržené podle normy ATV-A 111 se vypo?ítané hodnoty 
SĜepadových výšek pomČrnČ dobĜe shodují s hodnotami stanovenými pomocí 
normy. U odleh?ovací komory navržené pomocí smČrnice jsou rozdíly mezi 
vypo?ítanými a smČrnicí stanovenými hodnotami zna?né, zejména na za?átku 
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SĜelivné hrany v bodČ A. Ve dvou pĜípadech byla v bodČ A zjištČna nulová 
SĜepadová výška. 
PrĤEČh hladiny podél pĜelivné hrany je znázornČn na Obr. 4.2 a Obr. 4.3. Pro 
konstrukci grafu byly v programu FlowSight získány hodnoty pĜepadových výšek 
v 51ti ekvidistantních bodech ležících uprostĜed šíĜky pĜelivné hrany. Na obrázcích 
není prĤEČh hladin podél pĜelivné hrany pro hrubou výpo?etní mĜížku, protože 
uvedeným postupem získané hodnoty pĜepadových výšek nabývaly v ĜadČ bodĤ 
nereálných hodnot. Z Obr. 4.2 je patrné, že u odleh?ovací komory navržené dle 
normy ATV-A 111 predikoval k-İ model turbulence vyšší hodnoty pĜepadových 
výšek než RNG k-İ model turbulence. U odleh?ovací komory navržené dle smČrnice 
byly pĜepadové výšky získané k-İ modelem turbulence i RNG k-İ modelem 
turbulence v podstatČ shodné (viz. Obr. 4.3).  
 
Obr. 4.2 PrĤEČh hladiny podél pĜelivné hrany – OK navržená dle ATV-A 111 
 
 
Obr. 4.3 PrĤEČh hladiny podél pĜelivné hrany – OK navržená dle smČrnice 
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V Tab. 4.9 a v Tab. 4.10 jsou uvedeny vypo?ítané hodnoty separa?ní ú?innosti 
odleh?ovací komory navržené dle normy ATV-A 111 a smČrnice pĜi ustáleném 
návrhovém prĤtoku. StejnČ jako u odtoku z odleh?ovací komory i se vypo?ítané 
hodnoty separa?ní ú?innosti ve vČtšinČ pĜípadĤ zvyšují s vyšší hustotou výpo?etní 
PĜížky a pĜi použití RNG k-? modelu turbulence. DĤvodem nižší separa?ní 
??innosti odleh?ovací komory navržené podle smČrnice je pravdČpodobnČ použitá 
metodika v kombinaci s vej?itým profilem pĜítokového potrubí. Vzhledem 
k velikosti a hustotČ jsou ?ástice frakce F1 a F2 témČĜ homogennČ rozptýleny po 
prĤto?ném profilu na vtoku do odleh?ovací komory. Z analýzy proudnic vyplynulo, 
že voda z horních cca. ¾ pĜítokového potrubí vej?itého profilu pĜepadá 
z odleh?ovací komory a odtok z odleh?ovací komory tvoĜí ?ást vody ze zbylé ?ásti 
prĤto?ného profilu pĜítokového potrubí. Vzhledem ke tvaru vej?itého profilu je vČtší 
po?et ?ástic rozptýlen v horní polovinČ profilu; tyto ?ástice tak pĜepadnou 
z odleh?ovací komory. PodobnČ tomu bylo i u ?ástic frakce F3, i když ?ástice na 
vtoku do odleh?ovací komory nebyly homogennČ rozptýleny. 
 
Model 
turbulence 
Výpo?etní 
PĜížka 
??innost separace [%] 
F1 F2 F3 F4 
k-İ model 
hrubá 13,53 13,62 27,82 99,96 
stĜední 13,85 13,98 28,11 99,99 
jemná 14,16 14,26 28,70 100,00 
RNG k-İ 
model 
hrubá 14,86 14,91 29,15 99,96 
stĜední 13,91 14,19 28,33 99,99 
jemná 14,37 14,41 28,87 100,00 
Tab. 4.9 Separaēní úēinnost – OK navržená podle normy ATV-A 111 
 
Model 
turbulence 
Výpo?etní 
PĜížka 
??innost separace [%] 
F1 F2 F3 F4 
k-İ model 
hrubá 11,13 11,19 20,75 100,00 
stĜední 11,24 11,34 20,75 100,00 
jemná 12,36 12,37 20,84 100,00 
RNG k-İ 
model 
hrubá 11,11 11,18 20,74 100,00 
stĜední 11,88 11,82 21,20 100,00 
jemná 12,95 12,91 21,89 100,00 
Tab. 4.10 Separaēní úēinnost – OK navržená podle smĢrnice 
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4.3 VLIV NORNÉ STċNY NA SEPARA?NÍ Ú?INNOST 
ODLEH?OVACÍ KOMORY S BO?NÍM PěEPADEM A VYSOKOU 
3ěELIVNOU HRANOU 
Hlavním cílem práce bylo ur?it vliv norné stČny v odleh?ovací komoĜe s bo?ním 
SĜepadem s vysokou pĜelivnou hranou na separa?ní ú?innost nerozpuštČných látek, 
tj. porovnat separa?ní ú?innost odleh?ovací komory pro rĤzné polohy norné stČny. 
Nebylo zámČrem pĜedkládané práce získat údaje o skute?né separa?ní ú?innosti 
odleh?ovací komory. Z tohoto dĤvodu nebylo provedení verifikace modelu separace 
zne?ištČní považováno za nezbytnČ nutné. 
Vliv norné stČny na separa?ní ú?innost byl zkoumán v odleh?ovací komoĜe 
navržené podle nČmecké normy ATV-A 111 uvedené v kapitole 4.2. PĜi simulacích 
separa?ní ú?innosti byl použit RNG k-İ model turbulence a stĜední výpo?etní 
PĜížka. DĤvodem použití stĜední výpo?etní mĜížky je skute?nost, že výsledky 
??innosti separace uvedené v kapitole 4.2 vykazovaly relativnČ malý rozdíl mezi 
stĜední a jemnou výpo?etní mĜížkou, pĜL?emž ?asová náro?nost výpo?tu pĜi použití 
jemné výpo?etní mĜížky byla v porovnání s ?asovou náro?ností výpo?tu pĜi použití 
stĜední výpo?etní mĜížky zhruba ?tyĜnásobná. 
4.3.1 Výsledky simulací 
Instalací norné stČny do odleh?ovací komory s bo?ním pĜepadem dojde ke 
zmenšení prĤto?ného profilu. V odleh?ovací komoĜe dojde ke zvýšení hladiny a tím 
i ke zvýšení hodnoty odtoku z odleh?ovací komory. V Tab. 4.11 je uveden vliv 
polohy norné stČny na množství vody pokra?ující smČrem na ?OV pĜi návrhovém 
SĜítoku do odleh?ovací komory. Bez norné stČny odtékalo z OK 236 l/s. 
 
Vzdálenost 
VD 
Vzdálenost HD 
0,10×D 0,15×D 0,20×D 
0,10×D 252 246 244 
0,15×D 252 245 244 
0,20×D 252 246 244 
Tab. 4.11 Vliv polohy norné stČny na odtok z odleh?ovací komory 
 
Hodnotu odtoku z odleh?ovací komory ovlivĖuje pĜedevším vzdálenost norné 
stČny od pĜelivné hrany HD. S rostoucí vzdáleností norné stČny od pĜelivné hrany 
hodnota odtoku z odleh?ovací komory klesá, ale stále je vyšší než hodnota odtoku 
vypo?ítaná bez norné stČny. Vzdálenost VD, kterou spodní ?ást norné stČny zasahuje 
pod úroveĖ pĜelivné hrany má na hodnotu odtoku z odleh?ovací komory 
zanedbatelný vliv. 
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Poloha norné stČny ??innost separace [%] 
VD HD F1 F2 F3 F4 
0,10×D 
0,10×D 14.6 14.8 23.2 97.7 
0,15×D 14.5 14.6 24.3 97.6 
0,20×D 13.6 13.6 24.6 97.5 
0,15×D 
0,10×D 14.7 14.7 22.2 89.8 
0,15×D 14.3 14.3 22.2 93.2 
0,20×D 13.2 13.3 23.3 93.9 
0,20×D 
0,10×D 14.6 14.7 19.4 86.8 
0,15×D 14.0 14.0 20.1 88.3 
0,20×D 14.4 14.3 21.1 88.2 
Bez norné stČny 13.9 14.2 28.3 100.0 
Tab. 4.12 Vliv polohy norné stĢny na úēinnost separace 
 
V Tab. 4.12 jsou uvedeny vypo?ítané hodnoty ú?innosti separace zne?išĢujících 
látek v závislosti na poloze norné stČny v odleh?ovací komoĜe. Z výsledkĤ vyplývá, 
že instalací norné stČny do odleh?ovací komory došlo k mírnému navýšení separa?ní 
??innosti u ?ástic frakce F1 a F2 v porovnání se separa?ní ú?inností odleh?ovací 
komory bez norné stČny. VýraznČjší vliv mČla instalace norné stČny na separa?ní 
??innost ?ástic frakce F3, u které došlo ke snížení separa?ní ú?innosti o cca. 14– 
30 % v závislosti na poloze norné stČny. U ?ástic frakce F4 došlo též k poklesu 
separa?ní ú?innosti a to o zhruba 2–12 % v závislosti na poloze norné stČny. 
 
 
Obr. 4.4 Vliv vzdálenosti VD na separa?ní ú?innost 
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Na Obr. 4.4 je pomocí grafu znázornČn vliv vzdálenosti VD na separa?ní 
??innost. Hodnota vzdálenosti VD má vČtší vliv na separa?ní ú?innost frakcí ?ástic 
F3  a  F4,  kdy  s  rostoucí  vzdáleností  klesá.  U  ?ástic  frakce  F1  a  F2  není  vliv  tolik  
výrazný, pohybuje se do ±5 %. 
 
 
Obr. 4.5 Vliv vzdálenosti HD na separa?ní ú?innost 
 
Na Obr. 4.5 je pomocí grafu znázornČn vliv vzdálenosti HD na separa?ní 
??innost. Separa?ní ú?innost ?ástic frakce F3 a F4 roste s rostoucí vzdáleností HD, u 
?ástic frakce F1 a F2 naopak s rostoucí vzdáleností HD klesá. 
 
Pro ovČĜení vlivu norné stČny na ú?innost separace byly provedeny simulace, ve 
kterých byly ?ástice do modelu „vpouštČny“ rovnomČrnČ po prĤto?ném profilu o 
výšce 85 cm ode dna pĜívodní stoky. Vypo?ítané hodnoty separa?ní ú?innosti pĜi 
tomto nastavení jsou uvedeny v Tab. 4.13. PĜi simulacích byl použit RNG k-İ model 
turbulence a stĜední výpo?etní mĜížka. Tato pozmČQČná metodika je dále v textu 
ozna?ována jako „metodika 2“. 
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Poloha norné stČny ??innost separace [%] 
VD HD F1 F2 F3 F4 
0,10×D 
0,10×D 16,8 17,0 31,8 97,7 
0,15×D 17,3 17,4 32,0 97,7 
0,20×D 17,2 17,4 32,3 97,6 
0,15×D 
0,10×D 15,5 15,7 29,3 89,9 
0,15×D 15,5 15,7 29,1 93,3 
0,20×D 16,5 16,6 30,2 94,1 
0,20×D 
0,10×D 13,8 13,8 25,4 87,0 
0,15×D 14,1 14,1 25,8 88,6 
0,20×D 15,2 15,3 26,8 88,4 
Bez norné stČny 17,0 17,1 34,3 100,0 
Tab. 4.13 Vliv polohy norné stĢny na úēinnost separace – metodika 2 
 
3Ĝi použití „metodiky 2“ došlo u ?ástic frakce F1 a F2 u vČtšiny poloh norné stČny 
v odleh?ovací komoĜe ke zhoršení separa?ní ú?innosti v porovnání se stavem bez 
norné stČny. StejnČ jako u pĤvodní metodiky bylo zaznamenáno zhoršení separa?ní 
??innosti u ?ástic frakcí F3 a F4 ve srovnání se stavem bez norné stČny. 
Na Obr. 4.6 je pomocí grafu znázornČn vliv vzdálenosti VD na separa?ní 
??innost. U ?ástic frakce F3 a F4 je získaná závislost velmi podobná jako u 
SĜedchozí metodiky. U ?ástic frakce F1 a F2 je  vliv vzdálenosti VD na separa?ní 
??innost výraznČjší a jednozna?QČjší než v pĜedchozím pĜípadČ. 
 
 
Obr. 4.6 Vliv vzdálenosti VD na separa?ní ú?innost – metodika 2 
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Vliv vzdálenosti HD na separa?ní ú?innost pĜi pozmČQČné metodice vpouštČní 
?ástic do modelu je uveden na Obr. 4.7. U vČtšiny frakcí ?ástic a poloh norné stČny 
separa?ní ú?innost roste s hodnotou HD. Závislost ?ástic frakcí F3 a F4 je obdobná 
jako u pĜedchozí metodiky. 
 
 
Obr. 4.7 Vliv vzdálenosti HD na separa?ní ú?innost –metodika 2 
 
Výsledky simulací u obou použitých metodik „vpouštČní“ ?ástic do modelu 
indikují, že instalací norné stČny dojde ke zhoršení separa?ní ú?innosti ?ástic frakcí 
F3 a F4 v porovnání se separa?ní ú?inností vypo?ítanou bez norné stČny. Na Obr. 
4.8 až Obr. 4.10 jsou zobrazeny pĜ??né Ĝezy stĜedem odleh?ovací komory 
s vyzna?enými rychlostními vektory. Rychlostní pole v rovinČ Ĝezu znázornČné 
pomocí vektorĤ rychlosti ukazuje, že po instalaci norné stČny je voda ze spodní ?ásti 
prĤto?ného profilu „nasávána“ do mezery mezi pĜelivnou hranou a nornou stČnou. 
Tento jev se stává výraznČjším s rostoucí vzdáleností VD a s klesající vzdáleností 
HD. 
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Obr. 4.8 PĜ??ný Ĝez stĜedem OK – bez norné stČny 
 
 
 
 
 
Obr. 4.9 PĜ??ný Ĝez stĜedem OK – poloha norné stČny HD = 0,15×D, VD = 
0,15×D 
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Obr. 4.10 PĜ??ný Ĝez stĜedem OK – poloha norné stČny HD = 0,15×D, VD = 
0,20×D 
 
 
VysvČtlení rozdílných výsledkĤ (zlepšení ú?innost separace vs. zhoršení ú?innosti 
separace po instalaci norné stČny) u ?ástic frakce F1 a F2 v závislosti na použité 
metodice lze možná nalézt v proudČní v odleh?ovací komoĜe pĜi návrhovém 
prĤtoku. Z Obr. 4.11 a Obr. 4.12 je patrné, že norná stČna zmČní proudČní v OK. Po 
instalaci norné stČny do škrtící trati proudí i voda vrstvy blízké poloze hladiny v OK. 
3Ĝi použití „metodiky 2“ ?ástice frakcí F1 a F2 nejsou na vtoku do OK rozptýleny 
po celé výšce prĤto?ného profilu, ale po zhruba 85 cm výšce jako byly „vpouštČny“ 
do modelu. U „metodiky 2“ tak vedou nČkteré proudnice smČĜující do škrtící trati 
SĜes oblast, kde je žádná ?i minimální koncentrace ?ástic frakce F1 a F2, což je 
pravdČpodobnČ dĤvodem, že u této metodiky došlo k poklesu separa?ní ú?innosti po 
osazení norné stČny ve srovnání se stavem bez norné stČny. 
 
 
Obr. 4.11 Proudnice v OK – bez norné stČny 
 
 
Obr. 4.12 Proudnice v OK – norná stČna HD=0,10×D, VD=0,20×D 
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5  ZÁVċR 
Odleh?ovací komory jsou nedílnou sou?ástí jednotné kanalizace. Vzhledem 
k tomu, že odleh?ovací komory pĜedstavují místo pĜímého propojení stokové sítČ 
s recipientem, je nutné pĜi jejich návrhu zohlednit nejen hledisko hydraulické, ale i 
hledisko kvality odleh?ovaných vod. V sou?asné dobČ je pĜi návrhu odleh?ovacích 
komor používáno vČtšinou kritérium Ĝedícího pomČru. Norma ?SN EN 752 (2008) 
doporu?uje u jednotlivých odleh?ovacích komor splnit pomČr ĜedČní 1 : 5 až 1 : 8. 
PomČr ĜedČní však nezohledĖuje skute?nou ú?innost separace zne?išĢujících látek. 
V pĜedkládané diserta?ní práci byly pomocí CFD metody provedeny simulace 
proudČní v odleh?ovacích komorách s jednostranným bo?ním pĜepadem, které byly 
navrženy postupy pro návrh odleh?ovacích komor používanými v bČžné inženýrské 
praxi – smČrnice zpracovaná firmou Hydroprojekt Praha a nČmecká norma ATV-A 
111. V simulacích byla provČĜena hydraulická funkce odleh?ovací komory 
provedením porovnání hodnot odtoku z odleh?ovací komory a pĜepadových výšek. 
Porovnání i simulace byly provedeny pouze pro jednu hodnotu pĜítoku do 
odleh?ovací komory. Pro zjištČní ú?innosti separace zne?išĢujících látek 
v odleh?ovací komoĜe byly provedeny simulace, ve kterých zne?išĢující látky byly 
reprezentovány ?ásticemi o zadaném prĤPČru a hustotČ. 
Výsledky numerických simulací jsou závislé na ĜadČ parametrĤ, pĜL?emž 
k nejdĤležitČjším patĜí prostorová diskretizace. Volba délky kroku prostorové 
diskretizace má vliv na pĜesnost simulace a na ?asovou náro?nost výpo?tu. 
S menším krokem prostorové diskretizace se zvyšuje pĜesnost simulace a sou?asnČ 
roste její ?asová náro?nost. V pĜedkládané práci byly provedeny simulace každé 
z odleh?ovacích komor se tĜemi rĤznými výpo?etním mĜížkami lišícími se velikostí 
výpo?etní buĖky; výpo?etní buĖky mČly tvar krychle s délkou hrany L, L/2 a L/4. 
Délka hrany výpo?etní buĖky L odpovídala 1/4 prĤPČru škrtící tratČ u odleh?ovací 
komory navržené podle smČrnice a 1/3 prĤPČru škrtící tratČ u odleh?ovací komory 
navržené podle normy ATV-A 111. Relativní odchylka vypo?ítaných hodnoty 
odtoku od hodnot stanovených pĜi návrhu byla ve vČtšinČ pĜípadĤ do 10 %. S menší 
velikostí použité výpo?etní buĖky byla v simulacích získána vyšší hodnota odtoku 
z odleh?ovací komory. 
Relativní odchylky vypo?ítaných hodnot pĜepadových výšek od hodnot 
stanovených pomocí normy/smČrnice byly vyšší než tomu bylo u hodnot odtoku 
z odleh?ovací komory a vČtší byl i jejich rozptyl. VČtší relativní odchylky i vyšší 
rozptyl hodnot byl zjištČn u pĜepadových výšek v bodČ A na za?átku pĜelivné hrany. 
Lepší shody vypo?ítaných a stanovených hodnot pĜepadových výšek bylo dosaženo 
u odleh?ovací komory navržené podle normy ATV-A 111. 
Dalším faktorem, který mĤže mít vliv na pĜesnost numerické simulace proudČní je 
model turbulence. V práci byly použity dva modely turbulence – k-İ model a RNG 
k-İ model turbulence. Byly provedeny simulace pro každý model turbulence a 
každou výpo?etní mĜížku. Vliv modelu turbulence na výsledky simulace nebyl 
zdaleka tak výrazný jaký mČla velikost výpo?etní buĖky. PĜi použití RNG k-İ 
modelu byly vypo?ítané hodnoty odtoku z odleh?ovací komory vyšší než u k-İ 
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modelu, prĤPČrnČ o cca. 2,5 %. Tento rozdíl vypo?ítaných hodnot odtoku 
z odleh?ovací komory se snižoval se zmenšující se velikostí použité výpo?etní 
buĖky. Vliv modelu turbulence na hodnoty pĜepadových výšek byl ve vČtšinČ 
SĜípadĤ minimální. 
Výsledky separa?ní ú?innosti v kapitole 4.1 byly u obou odleh?ovacích komor 
velmi podobné. ObdobnČ jako tomu bylo u hodnoty odtoku byly i vypo?ítané 
hodnoty separa?ní ú?innosti vyšší pĜi použití výpo?etní mĜížky s menší velikostí 
výpo?etní buĖky; vyšší hodnoty separa?ní ú?innosti byly získány pĜi použití RNG  
k-İ modelu turbulence. 
Odleh?ovací komory v kapitole 4.2 se odlišovaly výškou pĜelivné hrany i 
profilem pĜítokového potrubí. Lepší separa?ní ú?innosti bylo dosaženo u 
odleh?ovací komory navržené podle normy ATV-A 111, u odleh?ovací komory 
navržené podle smČrnice mČla na vypo?ítané hodnoty separa?ní ú?innost vliv 
použitá metodika a vej?itý profil pĜítokového potrubí. 
Na základČ provedených simulací lze konstatovat, že pomČrnČ dobré shody 
výsledkĤ s údaji získanými postupem pro návrh odleh?ovacích komor bylo dosaženo 
SĜi použití stĜední výpo?etní mĜížky; rozdíl vypo?ítaných hodnot pĜi použití stĜední a 
jemné výpo?etní mĜížky byl ve vČtšinČ pĜípadĤ minimální. Model turbulence nemČl 
na výsledky simulací významný vliv, pĜi použití RNG k-İ modelu turbulence byla 
doba výpo?tu delší o cca. 10 %. Lze tedy Ĝíct, že u stĜední výpo?etní mĜížky 
v kombinaci s k-İ modelem turbulence bylo dosaženo maximální efektivity ve 
vztahu k pĜesnosti simulace a ?asové náro?nosti. Toto zjištČní však nelze 
zobecĖovat, u numerických simulací je vždy nutné provést citlivostní analýzu na 
hustotu výpo?etní mĜížky a další parametry. 
Vliv polohy norné stČny na separa?ní ú?innost byl zkoumán pouze u jedné 
odleh?ovací komory, pro jednu výpo?etní mĜížku, model turbulence a pro jednu 
hodnotu pĜítoku do odleh?ovací komory. Byla použita odleh?ovací komora navržená 
podle normy ATV-A 111 v kapitole 4.2. Po umístČní norné stČny do odleh?ovací 
komory došlo k navýšení hodnoty odtoku z odleh?ovací komory; hodnota odtoku 
byla závislá na vzdálenosti norné stČny od pĜelivné hrany HD. Co se separa?ní 
??innosti tý?e, bylo zaznamenáno zhoršení separa?ní ú?innosti ?ástic frakce F3 a F4 
po osazení norné stČny. Hodnota separa?ní ú?innosti se zvyšovala s rostoucí 
vzdáleností norné stČny od pĜelivné hrany HD a klesala s rostoucí vzdáleností VD, 
kterou norná stČna zasahuje pod úroveĖ pĜelivné hrany. U ?ástic frakcí F1 a F2 
instalací norné stČny došlo ke zlepšení separa?ní ú?innosti v porovnání se stavem 
bez norné stČny v pĜípadČ, kdy ?ástice jsou pĜibližnČ homogennČ rozloženy po celém 
prĤto?ném profilu na vtoku do odleh?ovací komory. Separa?ní ú?innost ?ástic 
frakce F1 a F2 se v tomto pĜípadČ zhoršovala s rostoucí vzdáleností HD, u vlivu 
vzdálenosti VD na separa?ní ú?innost se neprokázal jednotný trend. PĜi použití 
upravené metodiky „vpouštČní“ ?ástic do modelu, kdy ?ástice frakcí F1 a F2 nebyly 
na vtoku do odleh?ovací komory rozptýleny po celém prĤto?ném profilu, došlo u 
WČchto ?ástic k poklesu separa?ní ú?innosti v porovnání se stavem bez norné stČny. 
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V tomto pĜípadČ hodnota separa?ní ú?innosti ?ástic frakce F1 a F2 rostla s rostoucí 
vzdáleností norné stČny od pĜelivné hrany HD a klesala s rostoucí vzdáleností VD. 
Problematika modelování proudČní v odleh?ovacích komorách a modelování 
separa?ní ú?innosti je zna?QČ rozsáhlá a nebylo možné ji celou obsáhnout 
v pĜedkládané práci. V práci bylo provedeno modelování proudČní a separa?ní 
??innosti pouze pĜi návrhovém prĤtoku. Z publikovaných prací Ĝady autorĤ vyplývá 
vliv prĤtoku na separa?ní ú?innost. Jako další možný krok se mi jeví posoudit vliv 
norné stČny na separa?ní ú?innost odleh?ovací komory i pro jiné hodnoty prĤtokĤ, 
SĜípadnČ i pro odleh?ovací komory s rĤzným pomČrem výšky pĜelivné hrany 
k prĤPČru pĜítokového potrubí.  
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ABSTRACT 
The thesis is concerned with the use of 3D mathematical modelling for flow 
simulation and separation efficiency in a single side weir  CSO chambers.  Analysis  
of the effect of turbulence model and computational grid on simulation results has 
been carried out in order to maximize the efficiency of numerical simulations. The 
goal of the thesis is to examine the effect of scum board position on separation 
efficiency of a single side weir CSO chamber. 
 
ABSTRAKT 
Práce je zamČĜena využití tĜídimenzionálního matematického modelování pro 
simulaci proudČní a separa?ní ú?innosti v  odleh?ovacích komorách s jednostranným 
bo?ním pĜepadem. V práci je provedena analýza vlivu modelu turbulence a 
výpo?etní mĜížky na výsledky simulací s cílem maximalizování efektivity 
numerických simulací. Cílem diserta?ní práce je provČĜení vlivu umístČní norné 
stČny na hydrosepara?ní ú?innost odleh?ovací komory s bo?ním pĜepadem. 
 
